
מדינת ישראל

משרד הבריאות

1 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

נפתית רחובות לשכה :

2גדרותמועצה אזורית :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

שדמה ספק:שדמהישוב :

NW00014290יוסף זרעוניתקין2016/01/00163718/01/2016שדימה ח.מ.להב תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014290יוסף זרעוניתקין2016/02/00156615/02/2016שדימה ח.מ.להב תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014290יוסף זרעוניתקין2016/03/00077908/03/2016שדימה ח.מ.להב תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.1כלורמיקרוביאלית

NW00014290יוסף זרעוניתקין2016/04/00019104/04/2016שדימה ח.מ.להב תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014290יוסף זרעוניתקין2016/05/00147315/05/2016שדימה ח.מ.להב תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.1כלורמיקרוביאלית

NW00014291יוסף זרעוניתקין2016/01/00163618/01/2016שדימה רשת מידן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם



מדינת ישראל

משרד הבריאות

2 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

שדמה ספק:שדמהישוב :

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014291יוסף זרעוניתקין2016/02/00156815/02/2016שדימה רשת מידן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014291יוסף זרעוניתקין2016/03/00078808/03/2016שדימה רשת מידן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014291יוסף זרעוניתקין2016/04/00019204/04/2016שדימה רשת מידן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014291יוסף זרעוניתקין2016/05/00147615/05/2016שדימה רשת מידן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014292יוסף זרעוניתקין2016/01/00164118/01/2016שדימה רשת גת תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014292יוסף זרעוניתקין2016/02/00158715/02/2016שדימה רשת גת תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

3 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

שדמה ספק:שדמהישוב :

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014292יוסף זרעוניתקין2016/03/00078108/03/2016שדימה רשת גת תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.9NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014292יוסף זרעוניתקין2016/04/00018404/04/2016שדימה רשת גת תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.4כלורמיקרוביאלית

NW00014292יוסף זרעוניתקין2016/05/00148115/05/2016שדימה רשת גת תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :15 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

עשרת ספק:עשרתישוב :

NW00014287יוסף זרעוניתקין2016/01/00164818/01/2016עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014287יוסף זרעוניתקין2016/02/00156915/02/2016עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

4 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

עשרת ספק:עשרתישוב :

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014287יוסף זרעוניתקין2016/03/00078308/03/2016עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014287יוסף זרעוניתקין2016/04/00019904/04/2016עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014287יוסף זרעוניתקין2016/05/00148015/05/2016עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין1.0NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014288יוסף זרעוניחריג2016/01/00166618/01/2016עשרת רשת חליפה אהרון חריגמאגר CFU/100 

ml

64 E.coli (MUG)

 64CFU/100קוליפורםשגרתית

ml

חריג

תקין0.52NTUעכירותשגרתית

תקיןמג/ל0.28כלורשגרתית

NW00014288יהושוע כהןתקין2016/01/00188019/01/2016עשרת רשת חליפה אהרון תקיןחוזרת CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

תקין0.6NTUעכירותחוזרת

תקיןמג/ל0.2כלורחוזרת



מדינת ישראל

משרד הבריאות

5 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

עשרת ספק:עשרתישוב :

NW00014288יוסף זרעוניתקין2016/02/00157515/02/2016עשרת רשת חליפה אהרון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014288יוסף זרעוניתקין2016/03/00079008/03/2016עשרת רשת חליפה אהרון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.9NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014288יוסף זרעוניתקין2016/04/00018204/04/2016עשרת רשת חליפה אהרון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014288יוסף זרעוניתקין2016/05/00147815/05/2016עשרת רשת חליפה אהרון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.9NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014289יוסף זרעוניתקין2016/01/00164418/01/2016עשרת רשת צומת מישר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014289יוסף זרעוניתקין2016/02/00156415/02/2016עשרת רשת צומת מישר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

6 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

עשרת ספק:עשרתישוב :

NW00014289יוסף זרעוניתקין2016/03/00078908/03/2016עשרת רשת צומת מישר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014289יוסף זרעוניתקין2016/04/00019504/04/2016עשרת רשת צומת מישר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014289יוסף זרעוניתקין2016/05/00147915/05/2016עשרת רשת צומת מישר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב :16 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

מישר ספק:מישרישוב :

NW00014296יוסף זרעוניתקין2016/01/00163818/01/2016מישר ח.מ.ורטנברג תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.77NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.11כלורמיקרוביאלית

NW00014296יוסף זרעוניתקין2016/02/00156315/02/2016מישר ח.מ.ורטנברג תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

7 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

מישר ספק:מישרישוב :

NW00014296יוסף זרעוניתקין2016/03/00078208/03/2016מישר ח.מ.ורטנברג תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014296יוסף זרעוניתקין2016/04/00017804/04/2016מישר ח.מ.ורטנברג תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014296יוסף זרעוניתקין2016/05/00147115/05/2016מישר ח.מ.ורטנברג תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014297יוסף זרעוניתקין2016/01/00164718/01/2016מישר ח.מ. עי בלבן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014297יוסף זרעוניתקין2016/02/00157115/02/2016מישר ח.מ. עי בלבן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014297יוסף זרעוניתקין2016/03/00078708/03/2016מישר ח.מ. עי בלבן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

8 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

מישר ספק:מישרישוב :

NW00014297יוסף זרעוניתקין2016/04/00018004/04/2016מישר ח.מ. עי בלבן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014297יוסף זרעוניתקין2016/05/00146815/05/2016מישר ח.מ. עי בלבן תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014298יוסף זרעוניתקין2016/01/00164618/01/2016מישר רשת על יד הגשר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014298יוסף זרעוניתקין2016/02/00157415/02/2016מישר רשת על יד הגשר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014298יוסף זרעוניתקין2016/03/00078608/03/2016מישר רשת על יד הגשר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014298יוסף זרעוניתקין2016/04/00019604/04/2016מישר רשת על יד הגשר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

9 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

מישר ספק:מישרישוב :

NW00014298יוסף זרעוניתקין2016/05/00147015/05/2016מישר רשת על יד הגשר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :15 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

כפר מרדכי ספק:כפר מרדכיישוב :

NW00014293יוסף זרעוניתקין2016/01/00164218/01/2016כפר מרדכי רשת יואלס תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014293יוסף זרעוניתקין2016/02/00156115/02/2016כפר מרדכי רשת יואלס תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.4כלורמיקרוביאלית

NW00014293יוסף זרעוניתקין2016/03/00079208/03/2016כפר מרדכי רשת יואלס תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014293יוסף זרעוניתקין2016/04/00019404/04/2016כפר מרדכי רשת יואלס תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקיןNDNTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/לNDכלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

10 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

כפר מרדכי ספק:כפר מרדכיישוב :

NW00014293יוסף זרעוניתקין2016/05/00147415/05/2016כפר מרדכי רשת יואלס תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.9NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014294יוסף זרעוניתקין2016/01/00164318/01/2016כפר מרדכי ח.מ. צרכניה תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014294יוסף זרעוניתקין2016/02/00157015/02/2016כפר מרדכי ח.מ. צרכניה תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014294יוסף זרעוניתקין2016/03/00078508/03/2016כפר מרדכי ח.מ. צרכניה תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014294יוסף זרעוניתקין2016/04/00019304/04/2016כפר מרדכי ח.מ. צרכניה תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014294יוסף זרעוניחריג2016/05/00147215/05/2016כפר מרדכי ח.מ. צרכניה תקיןמאגר CFU/100 

ml

<1 E.coli (MUG)

 2CFU/100קוליפורםמיקרוביאלית

ml

חריג

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

11 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

כפר מרדכי ספק:כפר מרדכיישוב :

NW00014294יוסף זרעוניתקין2016/05/00203817/05/2016כפר מרדכי ח.מ. צרכניה תקיןחוזרת CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

תקין0.26NTUעכירותחוזרת

תקיןמג/ל0.31כלורחוזרת

NW00014295יוסף זרעוניתקין2016/01/00163918/01/2016כפר מרדכי רשת גורדון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.49NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.26כלורמיקרוביאלית

NW00014295יוסף זרעוניתקין2016/02/00156715/02/2016כפר מרדכי רשת גורדון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014295יוסף זרעוניתקין2016/03/00078408/03/2016כפר מרדכי רשת גורדון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014295יוסף זרעוניתקין2016/04/00019804/04/2016כפר מרדכי רשת גורדון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014295יוסף זרעוניתקין2016/05/00147715/05/2016כפר מרדכי רשת גורדון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין1.0NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

12 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

כפר מרדכי ספק:כפר מרדכיישוב :

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב :16 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

משגב דב ספק:משגב דבישוב :

NW00014299יוסף זרעוניתקין2016/01/00164018/01/2016משגב דב ח.מ. שוסטר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014299יוסף זרעוניתקין2016/02/00156215/02/2016משגב דב ח.מ. שוסטר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014299יוסף זרעוניתקין2016/03/00079108/03/2016משגב דב ח.מ. שוסטר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014299יוסף זרעוניתקין2016/04/00017904/04/2016משגב דב ח.מ. שוסטר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.9NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014299יוסף זרעוניתקין2016/05/00146915/05/2016משגב דב ח.מ. שוסטר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

13 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

משגב דב ספק:משגב דבישוב :

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014300יוסף זרעוניתקין2016/01/00164518/01/2016משגב דב רשת לרנר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.79NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.26כלורמיקרוביאלית

NW00014300יוסף זרעוניתקין2016/02/00156515/02/2016משגב דב רשת לרנר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014300יוסף זרעוניתקין2016/03/00078008/03/2016משגב דב רשת לרנר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014300יוסף זרעוניחריג2016/04/00019704/04/2016משגב דב רשת לרנר תקיןמאגר CFU/100 

ml

<1 E.coli (MUG)

 4CFU/100קוליפורםמיקרוביאלית

ml

חריג

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014300יוסף זרעוניתקין2016/04/00058006/04/2016משגב דב רשת לרנר תקיןחוזרת CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

 1CFU/100>קוליפורם צואתיחוזרת

ml

תקין

תקין0.35NTUעכירותחוזרת

תקיןמג/ל0.26כלורחוזרת



מדינת ישראל

משרד הבריאות

14 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

משגב דב ספק:משגב דבישוב :

NW00014300יוסף זרעוניתקין2016/05/00147515/05/2016משגב דב רשת לרנר תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין1.0NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב :11 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

כפר אביב ספק:כפר אביבישוב :

NW00014301יוסף זרעוניתקין2016/01/00184919/01/2016כפר אביב ח.מ. מוסרי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014301יוסף זרעוניתקין2016/02/00233122/02/2016כפר אביב ח.מ. מוסרי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014301יוסף זרעוניתקין2016/03/00154115/03/2016כפר אביב ח.מ. מוסרי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014301יוסף זרעוניתקין2016/04/00109111/04/2016כפר אביב ח.מ. מוסרי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

15 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

כפר אביב ספק:כפר אביבישוב :

NW00014301יוסף זרעוניתקין2016/05/00168116/05/2016כפר אביב ח.מ. מוסרי תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014302יוסף זרעוניתקין2016/01/00184719/01/2016כפר אביב רשת ויתקון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.3NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014302יוסף זרעוניתקין2016/02/00233522/02/2016כפר אביב רשת ויתקון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014302יוסף זרעוניתקין2016/03/00153915/03/2016כפר אביב רשת ויתקון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014302יוסף זרעוניתקין2016/04/00107211/04/2016כפר אביב רשת ויתקון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014302יוסף זרעוניתקין2016/05/00168216/05/2016כפר אביב רשת ויתקון תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

16 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :10 סה"כ דגימות לישוב :

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

גן הדרום - אגודה חקלאית שתופית ספק:גן הדרוםישוב :

NW00014305 גן דרום נ.ח.באר ב אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/01/00241225/01/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.4כלורמיקרוביאלית

NW00014305 גן דרום נ.ח.באר ב אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/03/00319829/03/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.92NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.15כלורמיקרוביאלית

NW00014305 גן דרום נ.ח.באר ב אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/04/00017704/04/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.4NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.1כלורמיקרוביאלית

NW00014308יוסף זרעוניתקין2016/01/00184819/01/2016גן דרום רשת ליד כורך תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014308יוסף זרעוניתקין2016/02/00233022/02/2016גן דרום רשת ליד כורך תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.7NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית

NW00014308יוסף זרעוניתקין2016/03/00154015/03/2016גן דרום רשת ליד כורך תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

17 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

גן הדרום - אגודה חקלאית שתופית ספק:גן הדרוםישוב :

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014308יוסף זרעוניתקין2016/04/00110711/04/2016גן דרום רשת ליד כורך תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.8NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.1כלורמיקרוביאלית

NW00014308יוסף זרעוניתקין2016/05/00168316/05/2016גן דרום רשת ליד כורך תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014309 גן דרום נ.ח.באר ג אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/01/00184619/01/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014309 גן דרום נ.ח.באר ג אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/02/00233822/02/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014309 גן דרום נ.ח.באר ג אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/03/00153815/03/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.6NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014309 גן דרום נ.ח.באר ג אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/04/00111611/04/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.5NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.3כלורמיקרוביאלית



מדינת ישראל

משרד הבריאות

18 18מתוך עמוד 

13/06/2016 תאריך הדפסה: 

עד תאריך :מתאריך : 01/01/201631/05/2016

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

פרופיל בדיקותתאריך דיגוםמס. מעבדהשם נקודהאתר יחידותתוצאהמרכיב בדיקהקוד נקודה סטטוס

 דגימה
אחוז סטטוס

מהתקן
הערותדוגם

גן הדרום - אגודה חקלאית שתופית ספק:גן הדרוםישוב :

NW00014309 גן דרום נ.ח.באר ג אחרי

הכלרה

יוסף זרעוניתקין2016/05/00168016/05/2016 תקיןמיקרוביאלית CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

תקין0.2NTUעכירותמיקרוביאלית

תקיןמג/ל0.2כלורמיקרוביאלית

NW00014310יוסף זרעוניתקין2016/03/00164415/03/2016גן דרום באר ג לפני הכלרה תקיןמלאה+עכירות CFU/100 

ml

<1 קוליפורם

קוליפורם צואתי מלאה+עכירות

ממוצע

<1CFU/100 

ml

תקין

סטרפטוקוק/אנטמלאה+עכירות

רוקוק ממוצא 

צואתי

<1CFU/100 

ml

תקין

ספירה כללית מלאה+עכירות

ממוצע

6CFU/mlתקין

תקיןNDNTUעכירותמלאה+עכירות

תקיןמג/לNDכלור חופשימלאה+עכירות

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב :14 סה"כ דגימות לישוב :

סה"כ דגימות חריגות למועצה :סה"כ דגימות למועצה :  97 3

סה"כ דגימות חריגות ללשכה : 3 97 סה"כ דגימות ללשכה :

סה"כ דגימות חריגות לדוח : 3 97 סה"כ דגימות לדוח :




